
 

 
 
Stand: März 2014 

Monatlicher Untersuchungsumfang zur Kontrolle der Wasserbeschaffenheit  
in Anlehnung an die Din 19643 (2012) und die UBA-Empfehlungen (2013) 

 

Parameter Beckenwasser Filtrat Füllwasser Reinwasser Rohwasser 

Pseudomonas 

aeruginosa 
x x 

nur bei  

Brunnennutzung  

nur bei  

Auffälligkeiten im  

Becken 

- 

E. coli x x 
nur bei  

Brunnennutzung 

nur bei  

Auffälligkeiten im  

Becken 

- 

Legionella spec. 

nur bei aerosolbilde-

nen Einrichtungen 

und Whirlpools  und ≥ 

23°C 

x x 
nur bei  

Brunnennutzung 

nur bei  

Auffälligkeiten im  

Becken 

- 

KBE bei 36 °C x x 
nur bei  

Brunnennutzung 

nur bei  

Auffälligkeiten im  

Becken 

- 

Färbung - - - - - 

Trübung x  

nur bei  

Auffälligkeiten im  

Becken 

- - - 

Aluminium x 

nur bei  

Auffälligk. im  

Becken 

- - 

nur bei  

Auffälligkeiten im  

Becken 

Temperatur x - - - - 

pH-Wert x     

Säurekapazität x -   

nur bei  

Auffälligkeiten im  

Becken 

Nitrat x 
nur anlassbe-

zogen 
- - - 

Oxidierbarkeit x 
nur anlassbe-

zogen 
x - - 

Redox x - - - - 

freies Chlor x 

nur bei  

Auffälligkeiten im  

Becken 

- 

nur bei  

Auffälligkeiten im  

Becken 

- 

geb. Chlor x 

nur bei  

Auffälligk. im  

Becken 

- - - 

THM x - - - - 

Bromat x - - - - 

Chlorit/Chlorat x - - - - 

Arsen 

 

Nur bei As-haltigen 

Füllwässern 
    

Eisen 

 

 nur bei entspr.  

Zusätzen 
- 

nur bei  

Brunnennutzung 
- 

nur bei  

Auffälligkeiten im  

Becken 

Nitrat   
nur bei  

Brunnennutzung 
  

Mangan   
nur bei  

Brunnennutzung 
  

Ammonium   
nur bei  

Brunnennutzung 
  

 


